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      pod estakadą przed mostem Gryfitów
A - posadowienie gazociągu na istniejącym pomoście roboczym

      pod mostem Gryfitów
B - posadowienie gazociągu na istniejącym pomoście
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piank¹ poliuretanow¹ oraz manszet¹, ale bez zastosowania rury wydmuchowej.
Szczegól B dotyczy równie¿ zakoñczenia wszystkich rur os³onowych w zakresie uszczelnienia
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315 PE100 SDR17.6 L=477.29m

Rura ochronna

             analogicznie do istniejąco stanu.
             oraz zawsie należy wydłużyć na długości 8 m 
            W zakresie oznaczonym lit.: "C" istniejący pomost
             analogicznie do istniejąco stanu.
             oraz zawiesia należy wydłużyć na długości 8 m 
Uwaga: W zakresie oznaczonym lit.: "A" istniejący pomost
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